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1. WSTĘP

Szanowny nabywco i użytkowniku kotła typu „KWMP 1”, niniejsza dokumentacja techniczno-ruchowa wraz z 

instrukcją obsługi zawiera niezbędne informacje, umożliwiające oszczędną pod względem energetycznym, bezpieczną i 

długoletnią eksploatację zakupionego kotła.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią przed zamontowaniem i rozpoczęciem eksploatacji 

kotła.

2. Przeznaczenie kotłów

Kotły typu KWMP 1 przeznaczone są do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej głównie dla potrzeb domów jednorodzinnych, zakładów usługowych, punktów handlowych, pomieszczeń 
gospodarczych, itp., w których obliczeniowa temperatura wody zasilającej nie przekracza 95oC, a ciśnienie robocze 0,10 
MPa.

Kotły te mogą być stosowane wyłącznie w instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego, z 
grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody, zabezpieczonych zgodnie z normą PN-91/B-02413 lub w 
instalacjach ciepłej wody użytkowej zabezpieczonych zgodnie z normą PN-76/B-02440.

Kotły centralnego ogrzewania instalowane zgodnie z wymaganiami niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej 
i norm PN-91/B-02413 i PN-76/B-02440 nie podlegają rejestracji i odbiorowi przez Okręgowe Urzędy Dozoru 
Technicznego.

Podstawą doboru kotła do projektowanego obiektu powinien być bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń 
sporządzony zgodnie z normą PN-B-03406.1994.

3. Opis budowy kotłów

Do podstawowych elementów kotła typu KWMP 1 należą:
1. Korpus stalowy z rusztem wodnym,
2. Komora paleniskowo-zasypowa,
3. Wymiennik ciepła typu panelowego,
4. Drzwiczki zasypowe, żarowe i popielnikowe,
5. Wentylator podmuchu,
6. Sterownik elektroniczny,
7. Mufy wody zasilającej i powrotnej,
8. Czopuch  
9. Izolacja z wełny mineralnej.

Korpus kotła wykonany jest z blach stalowych spawanych między sobą i wzmocnionych rozpórkami. Kocioł 
składa się z komory paleniskowej oraz wymiennika ciepła, na który składają się trzy pionowe panele oraz powierzchnia 
wewnętrzna kotła. Ruszt wykonany jest z zamkniętych spawanych profili chłodzonych wodą. Komora paleniskowa jest 
zamknięta od dołu hermetycznie zamykanymi drzwiczkami żarowymi i popielnikowymi.
Otwór zasypowy zabudowano w górnej części kotła, zamykany drzwiczkami stalowymi. W górnej części kotła 
umieszczona jest mufa zasilający. Mufa spustowa wody zabudowana jest na najniższym punkcie kotła.

Powietrze pierwotne do spalania dostarczane jest pod ruszt za pomocą wentylatora.
Wtórne powietrze dopływa do komory spalania przez czerpnie zabudowane na ścianie przedniej kotła do otworów 
usytuowanych na bocznych ściankach otworu zasypowego kotła.

Automatyczna regulacja wydajności cieplnej kotła realizowana jest przez elektroniczny regulator temperatury. 
Regulator ten steruje pracą wentylatora powietrza. W chwili rozpalania kotła mikroprocesor włącza silnik wentylatora na 
prędkość obrotową drugiego obiegu. Po tym etapie pracy kotła zmniejszana jest prędkość obrotowa silnika wentylatora do 
chwili uzyskania zadanej temperatury wody w kotle. Po osiągnięciu tych parametrów wentylator jest automatycznie 
wyłączany.

Na skutek bezwładności cieplnej kotła temperatura wzrasta powyżej zadanej o ok. 5oC-10oC.
W międzyczasie, co pewien czas, włączany jest na kilka sekund wentylator podmuchu, celem przewietrzenia komory 
spalania. Chwilowa temperatura wody w kotle wyświetlana jest na elektronicznym regulatorze pracy kotła. Regulator ten 
steruje również pracą pompy wody obiegowej. Pompa obiegowa zostaje załączona przekroczeniu temperatury wody w 
kotle 35oC.

Czopuch kotła wyposażony jest w klapę przeciwwybuchową. Na górnej płaszczyźnie kotła zabudowano otwór 
wyczystkowy przestrzeni pomiędzy panelami. W dolnej części tej przestrzeni kotła zabudowano otwór wyczystkowy, 
szczelnie zamykany, służący do wybierania sadzy.

Kocioł izolowany jest wełną mineralną osłoniętą blachą stalową, malowaną natryskowo.



Stosowane paliwo
Kotły typu KWMP 1 przystosowane są do spalania węgli kamiennych do celów energetycznych, takich jak:
paliwo I - węgiel kamienny typu 31.2. klasy 25/15/06 sortymentu miał

      wg PN-82/G-97001-3 i wilgotności do 20%,
paliwo II     - węgiel kamienny typu 31.2. klasy 22/15/06 sortymentu miał

wilgotności do 20 % wg norm j.w.
Przygotowanie paliwa

Węgiel przed załadunkiem do kotła należy około 24 godziny wcześniej nawilżyć wodą do stanu sklejającego się. 
Ilość wody zraszającej uzależniona jest od zawartości wilgoci całkowitej w dostarczonym paliwie. Załadowywane paliwo 
do kotła powinno być w postaci wilgotnej masy, lecz nie ociekające. Zbyt wilgotne paliwo prowadzi do szybkiego 
zniszczenia kotła (zniszczenia ruszt wodnych).
4. DANE TECHNICZNE KOTŁÓW TYPU „KWMP 1”

Wyszczególnienie Mia
no

Typ kotła

KWMP1-
27

KWMP1-
34

KWMP1-
40

KWMP1-
46

KWMP1-
52

KWMP1-
57

KWMP1-
61

KWMP1-
70

KWMP1-
80

KWMP1-
115

KWMP1-
150

KWMP1-
170

KWMP1-
200

Powierzchnia 
ogrzewalna 

m2 2,5 3 3,5 3,9 4,4 4,8 5,2 6,2 7 10 13 15 18

Nominalna moc 
grzewcza

KW 27 34 40 46 52 57 61 70 80 115 150 170 200

Sprawność cieplna % 79 79 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80
Max. temp. wody w 
kotle

°C 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Max. ciśnienie w kotle Mpa 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Wymagany ciąg 
kominowy/Przekrój 
otworu kominowego

Pa
Cm2

20
~330

20
~350

20
~350

20
~350

20
~350

20
~350

25
~350

25
~380

25
~380

30
~550

35
~650

35
~900

40
~900

Jednorazowy zasyp Kg ~44 ~50 ~60 ~70 ~82 ~94 ~102 ~125 ~140 ~200 ~270 ~320 ~380
Stałopalność w 
systemie dobowym

H ~24 ~24 ~24 ~24 ~24 ~24 ~24 ~24 ~24 ~24 ~24 ~24 ~24

Stałopalność przy 
mocy nominalnej*)

H ~11 ~11 ~12 ~12 ~12 ~12 ~12 ~12 ~12 ~12 ~12 ~12 ~12

Orientacyjna 
powierzchnia budynku

m2 70÷100 90÷130 120÷ 
170

150÷ 
200

180÷ 
230

220÷ 
270

250÷ 
300

290÷ 
350

300÷ 
400

400÷ 
500

500÷ 
600

600÷ 
700

700÷ 
800

Paliwo I. Węgiel kamienny do celów energetycznych typu 31.2 klasy 25/15/06, sortymentu miał granulacja 0-25mm 
II. Węgiel kamienny do celów energetycznych typu 31.2 klasy 22/20/06, sortymentu miał granulacja 0-25mm

Pojemność wody w 
kotle

L ~75 ~90 ~100 ~120 ~130 ~140 ~150 ~190 ~220 ~350 ~450 ~520 ~650

Orientacyjn
e wymiary 
gabarytowe

Szerokość Mm 490 490 550 610 670 730 790 800 800 1150 1150 1150 1150
Głębokość Mm 950 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1400 1400 1550 1600 1700 2050
Wysokość Mm 980 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1300 1450 1350 1550 1550 1550

Masa kotła Kg ~240 ~315 ~345 ~375 ~410 ~450 ~480 ~510 ~530 ~900 ~1100 ~1250 ~1450

Producent zastrzega sobie prawo zmian wymiarów gabarytowych kotła. Ze względu na ciągłe prace nad udoskonalaniem naszych produktów podane dane techniczne 
mogą ulec zmianie. 

*)  Stałopalność podano dla mocy nominalnej tj. temp. zasilania  90°C i temp. powrotu 70°C oraz paliwa I. Zasilanie kotła 220V/50Hz,  moc 
wentylatora: 27kw÷82kw – max 70W, 115kW÷ 200kW – max 260W 

5. Wytyczne montażu kotłów
5.1. Wymagania dotyczące pomieszczenia i wyposażenia kotłowni.

Zaleca się, aby kotłownia centralnego ogrzewania spełniała wymagania normy
PN-87/B-02411, a w szczególności:



- kotłownie należy lokalizować możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń, komin zaś należy 
umieszczać jak najbliżej kotłów,
- kotłownie należy wyposażyć w skład paliwa i żużlownię umożliwiającą łatwy dowóz paliwa i usuwanie żużla i popiołu,
  drzwi wejściowe do kotłowni powinny być stalowe lub drewniane obite blachą i otwierane na zewnątrz pomieszczenia 
kotłowni, zaś drzwi do składu paliwa  wykonane j.w. powinny otwierać się do kotłowni,
- kotłownia powinna mieć wentylację nawiewną w postaci kanału o przekroju  nie mniejszym niż 50 % 
przekroju komina, lecz nie mniej niż 21 x 21 cm z wylotem w dolnej części kotłowni,
- kotłownia powinna mieć ponadto wentylację wywiewną o przekroju nie mniejszym  niż 25 % powierzchni przekroju 
komina z otworem wlotowym pod stropem kotłowni.  Przekrój poprzeczny tego kanału nie powinien być mniejszy niż 14 
x 14 cm.
Uwaga! W kotłowni stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest
             niedopuszczalne.
- kotłownia powinna mieć zapewnione oświetlenie dzienne i sztuczne oraz do  najmniej jedno gniazdo wtyczkowe do 
światła o napięciu nie wyższym niż 24 V.

5.2. Ustawienie kotła.
Zaleca się ustawienie kotła typu „KWMP 1” w kotłowni na podeście betonowym o wysokości około 20 mm, 

możliwe jest również ustawienie go na ognioodpornej posadzce, wytrzymałej na zmiany temperatury i uderzenia.
Kocioł powinien być tak ustawiony, aby umożliwiał łatwą, bezpieczną obsługę paleniska, popielnika, czyszczenie 
kanałów oraz zasyp paliwa
Odległość przodu kotła od przeciwległej ściany nie powinna być mniejsza niż 2 m.
Zaś boku kotła od ściany kotłowni nie mniejsza niż 0,5 m.
Kocioł powinien być zeskosowany tak, aby ruszt wodny był lekko skośny i aby zapewnić odpowietrzenie kotła poprzez 
mufę zasilającą układ c.o.  (najczęściej przód niżej, tył wyżej, różnica poziomu  na 100cm ok.6cm różnicy poziomu, 
mierzony skos na ruszcie wodnym) 
5.3. Podłączenie kotła do komina

Sposób wykonania przewodu kominowego oraz podłączenia do niego powinien być zgodny z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Z 1980 r. nr 17, poz. 82).

Kocioł należy połączyć z kominem za pomocą czopucha wykonanego z blachy stalowej i uszczelnić na wylocie 
spalin z kotła i wylocie z komina, a jego długość nie powinna przekraczać 400 - 500 mm.
Wysokość i przekrój komina oraz dokładność jego wykonania  powinny zapewniać utrzymanie wymaganej wielkości 
ciągu kominowego.
Przydatność komina do eksploatacji powinna być potwierdzona przez uprawnionego kominiarza.
Zbyt słaby ciąg kominowy powoduje osiadanie pary wodnej na ściankach wymiennika, co prowadzi do szybkiego 
zniszczenia kotła.  Może także powodować kopcenie z kotła (z drzwiczek górnych oraz otworów wyczystkowych) 
oraz tzw. „sopanie”.
Przekrój komina.
Dobór przekroju komina można wyliczyć ze wzoru:

     Q  
F = 25   √H      [cm2]

gdzie:
F - przekrój komina      Q - wydajność w [kW]    H - wysokość komina [m]
Nie zaleca się stosowania mniejszych przekrojów kominów niż 14 x 25 cm . Minimalna 
wysokość komina powinna wynosić 7m, nawet jeśli z obliczeń wynika mniejszy przekrój lub niższy komin
5.4. Połączenie kotła z instalacją grzewczą.

Kocioł  powinien  być  połączony z  instalacją  grzewczą za  pomocą złączy kołnierzowych lub  gwintowanych.  
Zabezpieczenie  instalacji  grzewczych  wodnych  systemu  otwartego  należy  wykonać  zgodnie  z  PN-91/B-02413,  zaś 
instalacje ciepłej  wody użytkowej  zgodnie z  PN-76/B-02440.  Zaleca się  stosowanie zaworów mieszających trój- lub 
czterodrogowych (zbyt szybki przepływ wody może powodować duże straty paliwa i uniemożliwić osiągnięcie temp. 
zadanej). Zastosowanie zaworu chroni powrót wody kotła przed zbyt niską temp. a przez to przed skraplaniem się wody w 
kotle. 

Wymagane jest montowanie zaworów bezpieczeństwa 1,5 bar przy kotle.
Objętość naczynia wzbiorczego powinna być równa co najmniej 4 % objętości wody znajdującej się w całej 

instalacji grzewczej.
 Na wzniesionej i opadowej rurze bezpieczeństwa oraz rurze cyrkulacyjnej nie wolno instalować żadnych 
zaworów odcinających, a rury te oraz naczynia wzbiorcze należy zabezpieczyć przed zamarznięciem znajdującej się w 
nich wody.

5.5 Podłączenie sterownika i nadmuchu
Po podłączeniu kotła do instalacji grzewczej należy ustawić sterownik elektroniczny na kotle, dwa czujniki 

sterownika włożyć do rurki pomiarowej (od góry kotła zaślepiona 1/2”). Następnie należy przykręcić nadmuch (kocioł 



posiada przygotowane otwory pod nadmuch) przed przykręceniem nadmuchu należy sprawdzić czy „klapka” za 
nadmuchem działa prawidłowo. Po wykonaniu powyższych czynności należy podłączyć sterownik do nadmuchu 
(przewód „komputerowy”) i włączyć całość do gniazdka 230V 50Hz i uruchomić zgodnie z instrukcją sterownika 
dołączoną do kotła. Sterownik posiada wyjście sterujące pompy CO.  

6. Wytyczne obsługi i eksploatacji
6.1. Napełnianie wodą

Napełnianie wodą kotła i całej instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić powoli, aby zapewnić 
całkowite usunięcie powietrza z instalacji. Napełnianie kotła powinno odbywać się przez kurek spustowy, wodą 
wodociągową za pomocą węża elastycznego i pompki ręcznej lub bezpośrednio z instalacji wodociągowej z 
zastosowaniem zaworu zwrotnego. Woda do napełniania instalacji musi być zgodna z normą PN-85/C-04601 oraz PN-
93/C-04607.

O całkowitym napełnieniu instalacji świadczy wypływ wody z rury przelewowej połączonej do wierzchu 
naczynia wzbiorczego i wyprowadzonej nad zlew w kotłowni.

Niedopuszczalne i zabronione jest uzupełnianie wody w kotle w czasie jego pracy, zwłaszcza gdy kocioł 
jest silnie rozgrzany, ponieważ można w ten sposób spowodować uszkodzenie lub pęknięcie.

Spuszczanie wody z instalacji kotła może nastąpić tylko po całkowitym wystudzeniu. Wodę spuszcza się z kotła 
za pomocą węża gumowego do zlewu lub kratki ściekowej, po uprzednim otwarciu wszystkich zaworów 
odpowietrzających. Po zakończeniu sezonu grzewczego nie należy spuszczać wody z kotła i instalacji.

6.2. Rozpalanie w kotle

Rozpalanie w kotle należy rozpocząć po uprzednim upewnieniu się, że instalacja grzewcza jest prawidłowo 
napełniona wodą oraz czy nie nastąpiło zamarznięcie wody w przewodach i naczyniu wzbiorczym.

Należy również sprawdzić, czy nie występują wycieki wody z kotła i układu grzewczego.
Po oczyszczeniu powierzchni rusztu należy szczelnie zamknąć drzwiczki popielnikowe i żarowe, następnie przez 
drzwiczki zasypowe napełnić zasobnik paliwem do dolnej krawędzi otworu zasypowego. Na taki „ładunek” paliwa należy 
układać kawałki papieru i kawałki drewna. Po wykonaniu powyższych czynności należy podpalić papier pod drewnem 
rozpałkowym. W tym czasie należy zamknąć drzwiczki zasypowe i przystąpić do załączenia elektronicznego regulatora 
temperatury wody. Uruchomienie w/w sterownika należy przeprowadzić następująco:

- załączyć funkcję „START” przyciskiem. Włączenie to powoduje uruchomienie szybszego biegu  nadmuchu pod ruszt. 
Po osiągnięciu przez wodę w kotle zadanej temperatury wentylator automatycznie wyłącza się.
-  ustawić żądaną temperaturę wody w kotle,

Po wykonaniu powyższych czynności sterownik zapewnia:
- utrzymanie stałej nastawionej przez użytkownika temperatury wody w kotle,
- automatyczne załączenie pompy obiegowej,   (jeśli instalacja jest w nią wyposażona), po przekroczeniu temperatury 

wody w kotle 35oC.
- samoczynne wyłączenie zasilania nadmuchu i pompy obiegowej po spaleniu całego  „ładunku” paliwa,
- ciągły odczyt aktualnej temperatury wody w kotle lub nastawionej przez zmianę naciśnięcie  przycisku „F”,

- przedmuch kotła po osiągnięciu zadanej temperatury wody w kotle.

Pierwszy rozruch kotła oraz kilka następnych paleń powinno być przeprowadzone na wysokich temperaturach 
(60-70 oC), ma to na celu skrócenie czasu  tzw. „pocenia się pieca” , czyli wytrącania wilgoci  na ściankach kotła. 

Po pierwszym miesiącu eksploatacji kotła należy sprawdzić czy na ściankach  wewnętrznych kotła występuje 
wilgoć podczas palenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na ścianki tylne (poprzez wyczystkę górną i boczną nr5 i 
9 na rysunku). Wilgoć występująca na ściankach wewnętrznych kotła przez cały czas palenia powoduje bardzo 
szybką korozję kotła, żywotność kotła skraca się kilka razy. Aby temu zapobiegać należy :

1. Jeżeli jest niska temperatura ustawiona na sterowniku podnieść ją, a następnie sprawdzić po kilku 
godzinach czy wilgoć ze ścianek znikneła

2. Sprawdzić temperaturę powrotu, różnica między temp. zasilania a temp. powrotu nie powinna 
przekraczać 20 oC przy niskich temp. Jeżeli jest większa należy zastosować „podmięszanie” wody 
zasilającej z powrotną z możliwością regulacji stopnia podmięszania (np. zawór trzydrogowy).

3. Przyczyną mokrych ścianek wewnętrznych kotła może być nieprawidłowy ciąg kominowy (należy 
sprawdzić czy komin jest wyższy od kalenicy i czy jest szczelny na całej długości oraz czy czopuch kotła 
jest prawidłowo osadzony w kominie). Dodatkową przyczyną nieprawidłowego ciągu może też być zbyt 
szczelna kotłownia (brak kanału nawiewnego).



6.3. Palenie
Po rozpaleniu „ładunku” paliwa proces ten należy prowadzić do chwili całkowitego wypalenia załadowanego 

paliwa. Następne załadowanie paliwa może nastąpić po całkowitym wygarnięciu żaru z komory paleniskowej i usunięciu 
popiołu z popielnika.
Po wykonaniu w/w czynności należy rozpocząć rozpalanie kotła jak w pkt. 6.2.
Zalecana temperatura minimalna pracy kotła 55oC.
Przy niższych temperaturach może nastąpić skrócenie żywotności kotła z powodu skraplania 
się wilgoci na ściankach kotła.

Uwaga! Zabrania się dosypywania węgla do niewypalonego „ładunku” paliwa. Grozi to
             nadmiernym wzrostem tlenku węgla w kotle i może spowodować niebezpieczny
             wydmuch do pomieszczenia!

Obsługa serwisu spowodowana rozregulowaniem sterownika jest odpłatna!
6.4. Czyszczenie kotła

W celu oszczędnego zużycia paliwa oraz uzyskania deklarowanej przez producenta mocy i sprawności cieplnej 
kotła, niezbędne jest utrzymanie należytej czystości komory spalania oraz kanałów konwekcyjnych.

W komorze paleniskowej kotła szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne usunięcie popiołu i żużla ze 
szczelin rusztu i ścian komory. Czyszczenie kotła należy wykonywać przed każdym jego rozpaleniem. 

W kanałach konwekcyjnych kotła osiadają jedynie pewne ilości popiołu. W celu ich usunięcia należy otworzyć 
pokrywy otworów wyczystnych i oczyścić kanały konwekcyjne szczotką drucianą. Pozostałości lotnego popiołu należy 
usunąć wygarniaczem na zewnątrz kotła przez wyczystkę z boku kotła. Dokładne czyszczenie kotła należy przeprowadzać 
co 14-21 dni, w zależności od rodzaju paliwa i stopnia zanieczyszczenia powierzchni konwekcyjnych.

 Po zakończeniu czyszczenia należy zamknąć pokrywy otworów wyczystnych, dbając o ich uszczelnienie. Istotne 
dla prawidłowej eksploatacji jest również czyszczenie czopucha i przewodu kominowego.

Po sezonie grzewczym należy dokładnie wyczyścić cały kocioł, palenisko i kanały konwekcyjne. Dodatkowo 
należy raz w miesiącu smarować elementy ruchome kotła (zawiasy przy drzwiczkach, śruby)

6.5 Przyczyny złej pracy kotła i ich usuwanie

Niedomagania w pracy kotła przejawiają się głównie zmniejszeniem jego mocy cieplnej, co spowodowane jest 
najczęściej:
a) niedostatecznym ciągiem kominowym - należy sprawdzić nieszczelności komina,
     czopucha, drzwiczek kotła lub otworu wyczystnego. Oczyścić komin.
b) złą jakością paliwa, np. z dużą zawartością popiołu, niska kaloryczność.
c) zanieczyszczeniem kanałów konwekcyjnych - należy oczyścić kanały kotła.
d) brakiem dopływu dostatecznej ilości powietrza do pomieszczenia, w którym ustawiony jest kocioł - należy umożliwić 

dopływ powietrza przez okno lub kanał wentylacyjny nawiewny.
e) W przypadku gdy nadmuch nie pracuje prawidłowo w pierwszej kolejności należy sprawdzić: zabezpieczenie 

termiczne oraz  bezpieczniki elektryczne (zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do regulatora), czy wtyczka jest 
włożona do nadmuchu, czy przewody nie są uszkodzone i czy wirnik obraca się lekko. 

f) Gdy wentylator pracuje a kocioł nie może osiągnąć temperatury może być to spowodowane:
• wadliwym działaniem klapki nawiewnej umieszczonej za wlotem powietrza z nadmuchu (odkręcić nadmuch),
• zbyt dużą ilością popiołu w popielniku (wyczyścić popielnik),
• zbyt suchym lub zbyt mokrym paliwem oraz niską kalorycznością paliwa.
• źle ustawionym parametrem pracy sterownika (ustawić parametry fabryczne sterownika wg. instrukcji)

g) Kopcenie się z górnych drzwiczek pieca oraz tzw. „sopanie” może być spowodowane:
• nieprawidłowym ciągiem kominowym (należy sprawdzić czy komin jest wyższy od kalenicy i czy jest szczelny 

na całej długości oraz czy czopuch kotła jest prawidłowo osadzony w kominie i czy komin jest drożny). 
Dodatkową przyczyną nieprawidłowego ciągu może też być zbyt szczelna kotłownia (brak kanału nawiewnego).

• Przytkanym kanałem konwekcyjnym w kotle ( należy wyczyścić kocioł)
• Aby zmniejszyć kopcenie oraz „sopanie” należy w sterowniku zmniejszyć czas pomiędzy przedmuchami, 

wydłużyć czas przedmuchów, zmniejszyć prędkość nadmuchu podczas przedmuchów, oraz zmniejszyć 
wzmocnienie ( parametr H w sterowniku ). 

6.6. Warunki bezpiecznej eksploatacji

Kotły typu „KWMP 1” wymagają szczególnie starannego zapewnienia szczelności drzwiczek  żarowych i 
popielnikowych, ze względu na jakość przebiegu procesu spalania, a zwłaszcza bezpieczeństwo eksploatacji, istniejące 
nieszczelności mogą powodować wydzielanie się tlenku węgla do otoczenia kotła.



Należy okresowo, jednak nie rzadziej niż co 2 tygodnie, sprawdzić przyleganie sznura uszczelniającego drzwi do 
krawędzi otworu drzwiczek oraz sprawdzić prawidłowość działania zawiasów i zamknięcia drzwiczek, należy je 
smarować nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zauważone usterki należy niezwłocznie usunąć.

W celu zachowania bezpiecznych warunków obsługi kotła należy przestrzegać następujących zasad:
a) w czasie obsługi kotła używać rękawic, okularów ochronnych i nakrycia głowy,
b) podczas otwierania drzwiczek nie stawać na wprost odsłanianych otworów lecz z boku,
c) w pracach przy kotle używać lamp przenośnych na napięcie nie większe niż 24 V,
d) utrzymywać porządek w kotłowni i nie składować w niej żadnych przedmiotów nie związanych z obsługą kotła,
e) utrzymywać w należytym stanie technicznym kocioł i związaną z nim instalację, a w szczególności dbać o szczelność 

instalacji wodnej oraz szczelność zamknięć przestrzeni gazowej kotła, w tym głównie drzwiczek zasypowych i 
wyczystek,

f) wszystkie usterki kotła niezwłocznie usunąć,
g) w okresie zimowym nie należy stosować przerw w ogrzewaniu ponieważ może to  spowodować zamarznięcie wody w 

instalacji lub jej części.  Zamarznięcie instalacji, w szczególności rur bezpieczeństwa, jest szczególnie groźne przy 
rozpalaniu, gdyż może spowodować zniszczenie kotła,

h) niedopuszczalne jest rozpalanie w kotle przy użyciu takich jak: benzyna, nafta, rozpuszczalnik, itp., gdyż może to 
spowodować wybuch lub poparzenie użytkownika,

ι) w przypadku awarii instalacji i stwierdzeniu braku wody w kotle podczas jego pracy, nie należy jej uzupełniać, gdyż 
może to spowodować awarię kotła. Należy wówczas usunąć rozżarzone paliwo z paleniska i poczekać do wystygnięcia 
kotła.

6.7. Zakończenie palenia
Po zakończeniu sezonu grzewczego lub w innych przypadkach planowego wyłączenia z pracy kotła, należy 

doprowadzić do wypalenia się zasypanej do paleniska porcji paliwa.
Po wygaszeniu kotła i jego ostudzeniu, należy usunąć z paleniska i popielnika pozostałości po spalonym paliwie, a kocioł 
dokładnie wyczyścić. Na okres przerwy w sezonie grzewczym nie należy spuszczać wody z kotła i instalacji.

6.8. Awaryjne zatrzymanie kotła.
W przypadku wystąpienia awarii kotła lub instalacji centralnego ogrzewania, polegającego m.in. na wycieku 

wody z kotła lub instalacji, przekroczeniu temperatury wody powyżej 100oC (odparowaniu wody) objawiającym się 
stukaniem w kotle, rurach lub grzejnikach, przede wszystkim należy usunąć paliwo z kotła do blaszanych pojemników i 
wynieść je do żużlowni lub na zewnątrz kotłowni, dbając aby nie ulec poparzeniu lub zaczadzeniu.
Nie wolno gasić paliwa wodą w pomieszczeniu kotłowni. Niedozwolone jest dopuszczanie wody do kotła w 
przypadku przegrzania, stan wody  w instalacji można uzupełnić dopiero po wystygnięciu kotła.
Ewentualne można rozżarzone paliwo w palenisku zasypać suchym piaskiem.
W czasie awaryjnego zatrzymania kotła należy dbać o bezpieczeństwo ludzi oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe.
Po stwierdzeniu przyczyny awarii należy ją niezwłocznie usunąć, sprawdzić napełnienie instalacji wodą i przystąpić do 
rozpalania kotła.
Uwaga :

W przypadku awarii sterownika lub zespołu nawiewnego ( dmuchawy ) należy otworzyć drzwiczki  
popielnika  i palić przy ciągu naturalnym rozpalając kocioł od dołu i stopniowo dosypując paliwa.
W przypadku instalacji grzewczej o wymuszonym obiegu wody należy podłączyć zaciski pompy wodnej do  
sieci ∼220V, tak aby pompa wodna cały czas pracowała.
7. Warunki dostawy kotła

Kotły typ „KWMP 1” dostarczane są do handlu:
- kocioł w stanie zmontowanym,
- z urządzeniem sterującym kotłem, wentylatorem wraz z dokumentacją
   techniczno-ruchową i kartą gwarancyjną.
Kotły należy transportować w pozycji pionowej.
Podnoszenie i opuszczanie kotła powinno odbywać się przy użyciu podnośników mechanicznych.
Karta gwarancyjna stanowi jedyną podstawę do bezpłatnego wykonania naprawy.



8. Warunki gwarancji  
1. Producent gwarantuje sprawne działanie kotła centralnego ogrzewania, co potwierdza pieczęć 

zakładu.
2. Producent udziela gwarancji na kocioł na okres 36 miesięcy od daty zakupu, jednak nie 

dłużej niż 42miesiące od daty produkcji. Wentylator podmuchu oraz elektroniczny 
regulator temperatury objęte są 12-miesięczną gwarancją, jednak nie dłużej niż 18 miesiące 
od daty produkcji.

3. W  przypadku  awarii  regulatora  temperatury  lub  wentylatora  podmuchu  reklamujący  jest 
zobowiązany dostarczyć towar do siedziby firmy lub sprzedawcy wraz z kartą gwarancyjną oraz 
dokładnym opisem usterki.

4. Producent  zobowiązuje  się  do  wykonania  naprawy gwarancyjnej  w terminie  14  dni  od  daty 
zgłoszenia uszkodzeń przez nabywcę.

5. Naprawa  kotła  lub  zmiany  jego  konstrukcji,  izolacji  lub  osprzętu  dokonywane  w  okresie 
gwarancyjnym przez nabywcę lub inne postronne osoby, unieważniają uprawnienia nabywcy z 
tytułu gwarancji.

6. Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej obsługi, niewłaściwego przechowywania 
(wilgotne  kotłownie,  brak  wentylacji  nawiewnej  i  wywiewnej),  nieumiejętnej  konserwacji 
niezgodnej z zaleceniami DTR (brak czyszczenia w okresie grzewczym, nie wyczyszczenia po 
okresie  grzewczym),  przekroczenia  dopuszczalnego  ciśnienia,  brak  zaworu  bezpieczeństwa 
1,5bar,   stosowania  innego  opału  niż  podano  w  DTR  o  zbyt  dużej  wilgotności  i  wysokim 
zasiarczeniu, pracy w układzie zamkniętym oraz z innych przyczyn nie wynikających z winy 
producenta, powodują utratę gwarancji.

7. Za wszelkie uszkodzenia powstałe w transporcie producent nie odpowiada.
8. Reklamacji  nie  podlega  „odbicie  żarowe” drzwiczek środkowych kotła,  sznur  uszczelniający 

oraz  skraplanie  wody i  smoły  w  kotle  jak  i  w  kanale  kominowym  (co  spowodowane  jest 
nieodpowiednim ciągiem kominowym).

9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku: głębokiej korozji kotła, przekroczenia 
temp.  maksymalnej  pracy  kotła  95°C,  usterki  sterownika  wynikłej  z  wyładowań 
atmosferycznych, niewłaściwej instalacji elektrycznej (brak kołka uziemiającego).

10. W  przypadku  stwierdzenia  niesłusznej  reklamacji,  koszt  delegacji  pracownika  serwisu 
gwarancyjnego będzie pokrywał reklamujący.    

11. Gwarancja nie obejmuje śrub, nakrętek, rączek, elementów ceramicznych.
12. Utratę  gwarancji  powoduje zamontowanie kotła  do instalacji  poprzez wspawanie (połączenie 

nierozłączne)  a  także  posadowienie  kotła  w kotłowni,  w której  –  w razie  potrzeby nie  jest 
możliwa wymiana kotła bez konieczności naruszania elementów budynku a także podłączenie 
kotła do komina nie spełniającego warunków technicznych podanych w DTR.

13. Karta gwarancyjna stanowi jedyną podstawę bezpłatnego wykonania naprawy.
14. W razie zagubienia lub zniszczenia karty gwarancyjnej producent duplikatu nie wydaje.

15. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
16. Producent kotła nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy dobór mocy kotła.

17. Oświadczam, że przed zakupem kotła zapoznałem się z dokumentacją techniczno – ruchową i 
warunkami gwarancji.

................................................................
(data i czytelny podpis  nabywcy)



DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe
„KOTREM”

Piątkowski Stefan
ul. Szkolna 115/117

42-100 Kłobuck
Deklaruje, że wyrób:

Kotły wodne stalowe typu KWMP1 o mocy cieplnej od 27kW do 200 kW opalane paliwem 
stałym do których odnosi się niniejsza deklaracja, wykonane są zgodnie z następującymi 
dokumentami i normami:

1. konstrukcja jest zgodna z dokumentacją techniczną.
2. zabezpieczenie kotłów jest zgodne z normą PN-91/B-02413 oraz PN-76/B02440.
3. efektywność energetyczna jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 02.03.2003r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności 
energetycznej.

4. emisja spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 08.09.1998r. oraz kryteria wymagań na „znak 
bezpieczeństwa ekologicznego”.

5. bezpieczeństwo produktu na podstawie Ustawy z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny 
zgodności oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy (znak CE).

Kłobuck 25.05.2006r                                                          ..................................

KARTA GWARANCYJNA Nr ..............
Kocioł grzewczy węglowy typ „KWMP 1”

Moc cieplna ............kW, Nr fabr. .......................... Rok prod. ...................

Przystosowany do spalania węgla kamiennego do celów energetycznych 

typu 31.2 klasy 25/15/06 lub 22/15/06 sortymentu miał.

……………………….                              ........................................
            data produkcji                                                                       podpis i pieczęć producenta

........................................................                                          ......................................................
               data sprzedaży                                                                   podpis i pieczęć sprzedawcy
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