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Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan

wg PN-EN 303-5:2012 nr 48/2021

Zleceniodawca: KOTREM S.C.
42-100 Kiobuck, ul. Szkolna 115

Rodzaj kotta:
Typ kotta:
Paliwo:

(dostarczony przez Zleceniodawce)

Skrocona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotta c.o.
na podstawie przeprowadzonych badan

kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
+RET-EKO” 0 mocy 15 kW
wegiel kamienny sortyment groszek

Moc Moc
nominalna | minimalna

Sprawnos¢ kotla % 2 88,2

94,4 92,5
Emisja zanieczyszczen*
co mg/m° | 92,6 404,1 < 500
0GC mgim’ 0,5 3,6 <20
Pyt mg/m’ 33,1 - < 40

*w przeliczeniu na 10 % O;

Poréwnanie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012 przeprowadzono na podstawie
ikéw badan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu Chemicznej Przerdbki Wegla w Zabrzu
nr 36/2021 i stanowi ono zatgcznik do tego sprawozdania.
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daje sie na prosbe Zleceniodaw
grzewcze na paliwa stale z recznym | au
agania, badania | ocznakowanie”

ke 57+ 310)

badan wa. normy PN-EN 303-5:2012 Koty grzewcze -- Cze
paliwa o mocy nomipainej do 500 kW --
narmy PN-ISO 10396200
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ury

teczlgiu:iczrm nr Q/LS/02/D:2018 Laboratorium Technologii Spalania i Energetyli’ Instytutu Chemitznej Przerdbki Wegla
w Zabrzu.



